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Dro_mg : . ST :
039633!12!2015 2015 12-08, godz. 08 06 Przedstawmel Laboratonum PN ISO 5667-5:2003, PN-EN 15O
_ 194582007 (A)
SR ... Ocena organoleptyczna wykenana podczas pobiefania probki ~ - ]
Barwa: brak Metnosc: brak Zapach: brak

Plan pobierania; - {zgodnie z harmonogramem

Data rejestracii w.laboratorium | Datarozpoczeciabadah | - Data zakonczenia badarn .
2015-12-09, godz.07:10 2015-12-08 2015-12-11
T : . - Uwagi ST
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB;'78789!1 212015

Pszczyna 2015-12-16

B Ozna.c'z.an'y parametr | Jednostka | .'demfmja matody | Nispewmiosé ; %ﬁg £ -:p?I\’Nl:ls::;::rrl:Ds}
S SR badawezej . 039633.'12!2015 m??z‘?'z°“?‘ é’; "§ . inskagnikow

pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A) 70 103 TE MW 6.5-9.55 -3
| Przewodnosé elektryczna nSfem PN-EN 278881999 (A) 829 183 TE MW} <25p0%1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C !
Mangan (Mn) g/l PN-EN IS0 17294-2:2006 (A),(E) 4,0 +0,4 PS MW <50
Zeiazo (Fe) ng# PN-EN I1SO 17294-2:2006 (A),(E) < 60,0 - PS MW <200
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,11 +0,04 PS MW EE
Barwa mgPt/! PN-EN 1SQ 7887:2012 {A) <5 - PS IMW _mzd
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2008 (A) <1 - PS (MW ETES)
Liczba progowa smaku (TFN} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW -4z
Amonowy jon (NH,*) mg/t PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 - PS MWV £0,50
Liczba bakteril grupy coli jtkit 00mI PN-EN [SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS {MW o2
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A} 0 - PS | MW 0

Jtk/100mY - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

{Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

=8 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnyeh wody.

3 Akceptowainy przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.
REMES Parametr powinien byé uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody: Oznaczana w temperaturze 25°G
1)z2

Dopuszeza sig pejedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciagu roku.

Norma!procedura badawcza L

Data, wersja ilub |nformacje dodatkowe i

‘ PNEN 1622.2006

Metoda Uproszczona, parz ysta, wybar n|ewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego®

Migejsce wykanania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikdw badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doingj granicy oznaczalngsg metody.
Niepewnos¢ metody badari fizyko-chemicznych okreslone jako niepewnosé rozszerzona. Wepticzynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowatk:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierewnik Dziatu Analiz Nieorganicznych

Koniec dokumentu

Niniefszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Qgdinymi Warunkami Swiadczenia Ustug {OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

hitp:/fwww.sgs.analizysrodowiska pl/pedstronaiuslugi), w oparciu o kiére zrealizowano ustuge. Nalezy zwreeic szozegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykciji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami paczynionymi ze Zleceniodawca i wedbug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowisdzialno$d jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiazkow

wynikajacych z zawarlych porozumien.

Wezelkie nieautoryzowane zmiany niniejs=zego dokumentu, podrabianie | falszowanie jego tredai, formy i wygladu jest niezgodne | podlega ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe Jjest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylka do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze prébki
zostady pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawey, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi edpowiedzialnossi za pochodzenie, sposéh pobrania i reprezentatywnoéd probiki,



