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Zleceniodawca

: ID: 4028
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Gmina Abramow
ul. Szkolna 2
21-143 Abramow

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2017-01-26, numer systemowy: 17003570

Obszar badan:

obszar regulowany prawnie

 Cel badan:

dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci

Opis probek

Nr laboratoryjny

Miejsce poboru f etykieta Probka:
prébki zleceniodawcy i
063204/04/2017 Ujecie wody w Wolicy Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pohieranieni prébek
Nr Iabor"ato-ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki :
063204/04/2017 2017-04-19, godz.09:00 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnos¢: brak Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

Plan pobierania:

Data rejestracii w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakoniczenia badan

2017-04-20, godz.07:10 2017-04-20 2017-04-25
Uwagi |
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen {
SGS Polzka Sp. z 0. o. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Mif: 5860005608
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Environment, Health & Safety
43-200 Pezezyna, ul, Cleszynska 52a
tel, 32 4492500;1 ‘fax: 32 4472072
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Oznaczany parametr Jednostka ldentybtll'(jacja m:?tody Wi Nispewnodc gﬁ': g Dosvuaszrt:;:il '(‘!:}S)
e 063204104/2017| 'O26767Z0NA {2 £ | wskaznikow
<

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.4 +0,3 TE [MW| 65-9.50523
Przewodno$é elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A) 835 +84 {TE [IMW] < 250031722
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 = PS MW < 50

(A)LE)
Zelazo (Fe) ugh PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 60,0 = PS iMW <200

(A).(E)
Metnosé NTU PN-EN SO 7027:2003 (A) 0.10 +0.03 PS [MW PYEEE
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 = PS iMW -Hz3
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = PS MW .9z3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = PS MW; = 723
Amonawy Jon mg/! ISO 15923-1:2013 (A) < 0,05 i PS IMW | £0,50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mi PN-EN ISC 9308-1:2014-12 (A) 0 = PS {MW gz
Liczba Escherichia coli jtikr100mi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 ‘ {PS MW 0 1

Jtk/100m - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 . w sprawie jakosci wody przeznaczonsj do spozycia przez ludzi

)z.U. z 2015r., poz. 1989)

a) 23
4 z3
5li7Tyz3

1) 23

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentdw | bez nieprawidtowych zmian.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dapuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

No'rma{procedura badawcza

Data, wersja ilub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszany

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badar prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewne$¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslona jako niepewnosc rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nigorganicznych
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Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadeczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie;

hitp:/iwww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstronafuslugi), w oparciu o ktére zrealizowano usiu

adszkodowan i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, z
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponesi odpowiedzialnosé

wynikajacych z zawartych porozumien.

ge. Nalezy zwrdcit szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci.

godnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wedlug Jego wskazowek, jesli
Jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokurnent nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkdw

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszege dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w caloéci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochadzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosé probki.



