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Przewodno$é elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A) 824 { 183 TEMW| <25p00% 1722
whasciwa (PEW) w temp. 25°C ;
Mangan (Mn) i g PN-EN ISQ 17294-2:2016-11 55 10,6 PS MWV < 50
: (ALE)
Zelazo (Fe) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 60,0 = PS MW <200
P 1AE) |
Metnose NTU | {PN-EN SO 7027:2003 (A) 0,24 40,08 PS {MW | <1923
Barwa mgPtl | |PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 = PS {MW S 23
| Liczba pragowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = i PS IMW -hz3
| Liczba pragowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS IMW e F
| Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,06 +0,02 PS IMW 0,50
Liczba bakterii grupy coli jt’100mI PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS IMW | @ i
Liczba Escherichia coli jtk'100ml | | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 : PS IMW | 0

Jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
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Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci karozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy acenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

: Nom_):al-proéedma badawcza

 Data, wersja ilub informacie dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta. wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé razszerzona. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Niepewnosé rozszerzong poedano dia analizy.
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Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Qgéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne sa na stronie:;
http:www.sgs analizysrodowiska. pl/padstronaluslugi), w oparciu o ktére zrealizowano usfuge. Nalezy zwrocic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowar i jurysdykeiji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweg i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnose jedynie przed Zleceniodawca; ninigjszy dokument nie zwalnia stron z raalizowania praw | obowigzkdw

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszega dokumentu, podrabianie | fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swistle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czeéciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar | pomiardw zestawione w ninigjszym dokumencie adnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Palska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainosci za pachodzenie, sposab pobrania i reprezentatywnosé probki.




