PCA

PoLsKIE CENTRUM Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

AKREDYTAGJI

20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10

Centralne Laboratorium
20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83

EADANIA e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl  http://www.mpwik.lublin.pl
AB 383 ;
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77/19
Nazwa i adres klienta: Gmina Wolka
20-258 Lublin, Jakubowice Murowane 8

Zlecenie / umowa: zlecenie z dnia 17.01.2018 1.
Miejsce / pkt pobierania probki: 'WZZ Turka - Przedszkole w Turce - kuchnia / kran nad zlewem

dwukomorowym
Badany obiekt: woda
Opis probki: probka jednorazowa
Dane probobiorcy: A Kotlataj (prac.Laboratorium)
Sposob pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2003 A;PN-EN ISO 19458:2007(A 11754 Gminy Woélka _,‘
Data / godz. pobierania probki: 06.12.2018 / 14.00 | Biuro Podawecze ff
Stan préblfj: | ‘ prawidtowy ’l i 09 -01- 2019 ‘ i
Data przyjecia probki: 06.12.2018 | . '
Data rozpoczgcia / zakonczenia badan: 06.12.2018 / 27.12.2018 | WPLYNERO
Identyfikacja obiektu badania: 5885/18 RTINS L L sepersiven

L.p. Badany parametr Jednostka Wynik Dopuszczalna Normy i/lub
miary badania wartosc udokumentowane

parametrow 2 | procedury badawcze

Badanie fizyko-chemiczne
1 |Jon amonu A mg/l 0.143+0.032 0.50 PN-ISO 7150-1:2002

Akceptowalny
przez
konsumentow i |PN-EN ISO 7887:2012
bez p.7
nieprawidlowych
zmian

2 |Barwa A mg/l <5

PB-36 wydanie 1 z dnia
07.05.2012r. z

3 |Stezenie cyjankow ogolnych A pg/l <5 50 wykorzystaniem
PN-80/C-04603/01
Akceptowalny
przez
konsumentow i
4 |Metnosé A | NTU 0.89+0.18 bez PN

nieprawidtowych |7027-1:2016-09
zmian. Zalecany
zakres wartosci do

1,0

5 |pH A - 7.4+0.2 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012

g |[Preeviodnos elelfryczna A | pSlem 58735 2500 PN-EN 27888:1999
wiasciwa

y |Sumaryczoosigippic wepmul | 8 302430 60-5009  |PN-ISO 6059:1999
magnezu (twardos§¢ ogolna) CaCOy/1

§ (|SHeuno (ingi A | mg <0.5 5 PN-EN ISO 8467:2001
nadmangan.)
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PCA

T Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
s 20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10
“?_~ : Centralne Laboratorium
o 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83
BEDANIA e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl http://www.mpwik.lublin.pl
AB 383 :
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77/19
L.p. Badany parametr Jednostka Wynik Dopuszczalna Normy i/lub
miary badania " wartosé udokumentowane
parametrow 2 | procedury badawcze
Akceptowalny
‘ przez ‘ .
9 ‘::5;;;1; Liczba progowa TON akceptowalny konsuli;r;eznt(’)w1 g’(l)?.z) 132.2%(;3:.11‘2 1 z dnia
nieprawidiowych
Zmian
10 |Stezenie zelaza ogdlnego A pg/l 120+24 200 PN-ISO 6332:2001
11 |Stezenie 1,2-dichloroetanu A pg/l <1.74 3.0 PN-EN ISO 10301:2002
12 i‘:g‘g;‘gfj;;ﬁ:°r°“y’e“” Lo ug/l <0.5 10 PN-EN ISO 10301:2002
13 |Stezenie alfa-HCH A pg/l <0.02 0.10 PN-EN ISO 6468:2002
14 |Stezenie beta-HCH A ug/l <0.02 0.10 PN-EN ISO 6468:2002
15 f’;‘fﬁg‘;:; gamma-HCH A | pm <0.02 0.10 PN-EN ISO 6468:2002
16 |Stezenie delta-HCH A ng/l <0.02 0.10 PN-EN ISO 6468:2002
17 |Stezenie aldryny A pg/l <0.02 0.030 PN-EN ISO 6468:2002
18 |Stezenie dieldryny A ug/l <0.02 0.030 PN-EN ISO 6468:2002
19 |Stezenie izodryny A g/l <0.02 0.10 PN-EN ISO 6468:2002
20 |Stezenie heksachlorobenzenu A pg/l <0.02 0.10 PN-EN ISO 6468:2002
21 |Suma Pestycydow® A ug/l <0.02 0.50 PN-EN ISO 6468:2002
22 |Stezenie azotanow A mg/l <2 50 PN-EN ISO 10304-1:2009
23 |Stezenie azotynow A mg/l <0.1 0.50 PN-EN ISO 10304-1:2009
24 |Stezenie chlorkow A mg/l 8.5+1.2 250 PN-EN ISO 10304-1:2009
25 |Stezenie fluorkow A mg/1 <0.5 1.5 PN-EN ISO 10304-1:2009
26 |Stezenie siarczanOw A mg/l 31.1+43 250 PN-EN ISO 10304-1:2009
27 |Stgzenie antymonu A pg/l 225 5 PN-EN ISO 15586:2005
28 |Stezenie arsenu A ng/l <5 10 PN-EN ISO 15586:2005
29 |Stezenie chromu A pg/l <5 50 PN-EN ISO 15586:2005
30 |Stezenie glinu A g/l <10 200 PN-EN ISO 15586:2005
31 |Stezenie kadmu A pg/l <2 5 PN-EN ISO 15586:2005
32 |Stezenie magnezu A | mgl 15.9+2.9 7-1259 g?ﬁ;z‘g‘ga:‘e 1 dnia
33 |Stezenie manganu A pg/l <10 50 PN-EN ISO 15586:2005
34 |Stezenic miedzi A | mg <0.02 2.0 g?;ﬁz‘a’{ga:*c sl
35 |Stezenie niklu A pg/l <10 20 PN-EN ISO 15586:2005
36 |Stezenie ofowiu A ng/l <5 10 PN-EN ISO 15586:2005
37 |Stezenie rteci A | u <0.5 I ggbﬁ;z‘g{ga:‘"e 1.z Gnen
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PCA

PoLskie CENTRUM

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o0.

e 20-407 Lublin, al. J. Pilsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10
A Centralne Laboratorium

9% 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83

BADANIA e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl  http://www.mpwik.lublin.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77/19

L.p. Badany parametr Jednostka Wynik Dopuszczalna Normy i/lub
miary badania 1 wartosc udokumentowane
parametrow 2 | procedury badawcze
38 |[Stezenie selenu A ng/l <5 10 PN-EN ISO 15586:2005
g PN-ISO
St
39 ¢zenie sodu A mg/l 4.11£0.57 200 9964-3:1994+Ak:1997
Badanie mikrobiologiczne
Obecnoscé i liczba ;
40 Eittetokokow Katowlyeh A | jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
A & PN-EN ISO
41 Obecnosc_l liczba bakterii A |itk/100 ml 0 0 9308-1:2014-12+A1:2017
grupy coli 04
g s PN-EN ISO
42 COOli?cnosc 1 liczba Escherichia A |jtk/100 ml 0 0 9308-1:2014-12+A1:2017
-04
Obecnos¢ 1 ogolna liczba bez
43 |mikroorganizmow w (22+2)°C A jtk/1 ml >300 nieprawidtowych [PN-EN ISO 6222:2004
po72h zmian

Norma PN-ISO 5667-5:2003 wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny. W zalaczeniu Sprawozdanie z badan Nr
890/12/2018/F/5 wykonane przez Jars Sp. z 0.0.;W zalgczeniu Sprawozdanie z badan Nr 910/18/LUB wykonane przez
Laboratorium Ustug Badawczych Lubelskiej Spotdzielni Ustug Mleczarskich w Lublinie.

Stezenie jonu amonu PN-ISO 7150-1:2002 - powtarzalnos¢ uzyskana w laboratorium:0.45%
pH - PN-EN ISO 10523:2012 - temperatura podczas pomiaru pH:25.0 °C
Przewodnosé - kompensacja automatyczna; temperatura podczas pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasciwej:24.9 °C

A - Badany parametr akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr akredytacji AB 383. Aktualny zakres akredytacji:
www.pca.gov.pl)

) - wyniki badan przedstawiono z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2
2) - na podstawie Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz.2294).

Decyzja o zatwierdzeniu metod badawczych i parametrow zostaly zatwierdzone przez PPIS w Lublinie - pismo
HK-720/354/2017 z dnia 28.12.2017 .

3) - zakres wartoéci zalecany ze wzgledow zdrowotnych

4) - suma stezen izomeréow HCH, Aldryny, Dieldryny, Izodryny, 1,2,3-Trichlorobenzenu, Heksachlorobenzenu

< - ponizej dolnego zakresu roboczego

Dla badan fizyko-chemicznych podawana jest niepewnos$¢ taczna (pobierania probek i analizy).

jtk - jednostki tworzgce kolonie

Wiyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Lubli i §RI ﬁ 0. sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w catodci. s 5 ?ism

mor Bar Gornk-

07.01.2019 SPECIA}

Cemntraine

Data sporzadzenia

sprawozdania T
mgr inz.
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Sprawozdanie z badan Nr: 890/12/2018/F/5
Zleceniodawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie spotka z 0.0. 20407 Lublin ul. Al Pilsudskiego
15
Zlecenie Nr: $90/12/2018 _

(A) - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-matodyka akredylowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredy , 1d #na do refi inej (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.
(0) - metodyka akredytowana w zakresie QiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawey
- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda
Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcey
Migjsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pochodzenie wody: brak
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: -°C
Data i godzina: 07-12-2018 11:10
Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodaweg —— . : .
Transport probek: ~ JARS S.A Odbierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 278
Numer probki: ~ 4792/12/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 07-12-2018 Data zakonczenia badan: ~ 13-12-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Benzen pgll (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9
e 1,0 <0,50
Benzo(a)piren ug (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
< 0,0020
Benzo(b)fluoranten ngll (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
< 0,0050
Benzo(ghi)perylen pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
< 0,0050
Benzo(k)fluoranten gl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
’ <0,0050
Bor mg/l (Ae) PN-EN IS0 11885:2009 MZ-9
Le 1,0 0,051 =008
Dibenzo{a hjantracen ug/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
< 0,0050

IBBO!TZ;'ZMBIFIS Strona




Indeno( 1,2, 3-cd)piren pgl (A) PB-160/LF wyd. 6 2 dnia
LK 15.03.2016
< 0,0050
Suma WWA pgfl (A) PB-160/LF wyd. 6 # dnia
LK 15.03.2016
< 0,0050

MZ-9 - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

"' - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% |

lia k=2 (nie lednia niepewnosci pobierania prabek)

Wyniki odnoszg sig wylgeznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnoécl z wyspecyfikowanym|
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w llogcl: 1 szt | bez pi

i zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci,
W clagu 14 dnl od ctrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia:

2 ) K4
13-12-2018
%l I M35

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil: Podpisano:
Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik JARS nr: 362 ORI R

890/12/2018/Ff5
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Wydanie: 06

Data wydania: 19.01.2018r.

PCA

PoLskie CENTRUM
AXREDYTACJI

Druk 7/0g/LUB

Lubelska Spéldzielnia Ustug Mleczarskich w Lublinie
Laboratorium Uslug Badawczych
20- 089 Lublin, ul. Probostwo 4
tel. (81) 747 81 41 w. 53

Nazwa i adres klienta:

Numer i data zlecenia:

Lublin, dnia 07.12.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 910/18/LUB

MPWiK w Lublinie Sp. z o.0.

Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin

910/18/LUB z 06.12.2018

Kod prébki Opis probki Miejsce /punkt pobierania prébki
910/18/W woda do spozycia* Informacje u Zleceniodawcy ( kod 5885/18)*
Probke pobrak: przedstawiciel Zleceniodawcy — Andrzej Kotfataj *
Préobke dostarczyl: przedstawiciel Zleceniodawcy — Krzysztof Blaszczyk

Plan pobierania prébki:

Stan praébki:

objete planem Zleceniodawcy

bez zastrzezen

Data i godzina pobrania prébki

Metoda pobierania

Data i godzina dostarczenia probki

06.12.2018, 14°*

PN-ISO 5667-5:2003 *

07.12.2018, 10°

Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

07.12.2018
07.12.2018

BADANIA ORGANOLEPTYCZNE

Metoda Wynik Warto$é .
e LoE i Jednostka i Uwagi
Badana cecha Dokument odniesienia od badania parametryczna 8
w metodzie jakodciowej ocenie
poddano probke nierozcienczong
2 PN-EN 1622:2006 n H liczba oceniajgeych: 3 - osoby
Obecno$é obcego smaku Metoda jakosciowa - nic wykryto )
rodzaj wody odniesienia
Smak akceptowalny przez butelkowana, niegazowana woda
konsumentow i bez mineralna pochodzaca z obszardw
nieprawidlowych zmian Lubelszczyzny,
: i i do
. PN-EN 1622:2006 ** czms od pobrania peiibki do.
wykonania oznaczefi: 22 godzin
,ﬁ:‘:;ba progowa smaku Metoda uproszczona parzysta, <1 50 minut,
R Icy Ry temperatura ocenianej probki:
23,2°C

Sprawozdanie z badan nr: 910/18/LUB

Autoryzowal:

Kleramnik jechnir=ny
;owni Badan Mleka

foanna Borzecka
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Wydanie: 06 Druk 7/0g/LUB
Data wydania: 19.01.2018r,

gdzie

* — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AB 459 (aktualny zakres akredytacii: www.pca.gov.pl)

metoda zatwierdzona przez PPIS w Lublinie, decyzja nr HK-720/360/2017 z dnia 28.12.2017 r.

* zgodnie z oswiadczeniem Zleceniodawcy
Sporzadzil: Zatwierdzil:

Laborant |

aL KlﬁJO}wnik Laboratorium
: 1 stug Badaw
. er Czych
mgr ini. Agnieszka Klugi adawczy

mgr Barbara Golebiowsha

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Przedstawione w sprawozdaniu z badar wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek.
Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek przeprowadzony przez Zleceniodawce.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -
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