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Pszczyna 2019-03-06

Zleceniodawca

ID: 4028

Gmina Abraméw
ul. Szkolna 2
21-143 Abramow

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2019-02-18 nr GK.7021.8.2019, numer systemowy: 19006071

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
086066/02/2019 Wolica sie¢ Woda uzdatniona
Nr lborataryiny Dane zwigzane z pobieraniem probek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
086066/02/2019 2019-02-26, godz.08:49 Marcin Beczek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak

Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2019-02-26, godz.17:56 2019-02-26 2019-03-05
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pezezyna, ul. Cieszynriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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|
| Lokalizacje:

inz. Joanna Chmielewska
G A Mﬁ{ﬁ/v&,

speCialista ds. projektow srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wtasnorecznym podpisem;

| Laboratoria

Member of the SGS Group {SGS SA)
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Wyniki badan g ® Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka inentyfikacls m-etody : Niapewnasé Ef«‘ § :rartoé:i (NDS)
badawczej 086066/02/2019 |  FoZSzerzona £ % g wekiinlkow

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 6,9 +0,2 TE MW | 65-95%1921C

Przewodnos¢ elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 827 +83 TE |MW | <25009 110 21C

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C

Mangan (Mn) ugll PN-EN [SO 17294-2:2016-11 <40 . PS | MW <50
(A),(ZPS)

Zelazo (Fe) ng/l PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS [ MW <200
(A),(ZPS)

Metno$c NTU PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 0,12 +0,04 PS|{MW | Zalecany zakres
e do 1055

Barwa mgPYl PN-EN ISO 7887:2012; <5 " PS | MW RS
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW Ar

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS [ MW A

Amonowy jon (NH,") (Jon amonu) mgl/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) < 0,05 & PS | MW <0,50

Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk/1ml PN-EN I1SO 6222:2004 (A),(ZLE) 42 32-54 LE | MW bez

temperaturze 22C+2C, 68+4h nieprawidtowych

zmian 2 #1¢

Liczba enterokokow katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZLE) - LE [ MW 0

Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - LE | MW oMz
(A).(ZLE)

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 = LE | MW 0
(A)L(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone;j ditlenkiem wegla warto$¢

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiggnigcia warto$ci parametrycznej

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Zaleca sig, aby ogoélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j,

poz. 2294)
6)i9) z1C

minimalna moze by¢ nizsza.
7) z.1C, A*

bez nieprawidtowych zmian.
5) z.1C, A*

nieprawidtowych zmian.
A
2) 21C

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
6) i 10) z.1C
1) z.1C

(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci karozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warsz;:wa, ul. Jana Kazimierza 3
8 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environmunt, Heaith & Safety
43-200 Pszeayna, ul, Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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