Lubartéw, dnia 12 lutego 2019 1.

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY NA TERENIE
GMINY ABRAMOW za 2018 r.

Nadzoér nad jakodcig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawowany jest przez
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scickow (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1152, z pézn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Jakos¢ wody
przeznaczonej do spozycia powinna odpowiada¢ wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Zakres badan obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne,
organoleptyczne oraz badania stezen substancji promieniotworczych.

Badania jako$ci wody do spozycia wykonujg laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarne]
lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci badan zatwierdzonym przez organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Podstawa zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spozycia stanowig zardwno
badania wykonywane przez producentéw wody w ramach kontroli wewnetrznej, jak i badania
realizowane w ramach nadzoru organdéw Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

W 2018 r. producenci wody z terenu powiatu lubartowskiego prowadzili badania jakosci
wody w ramach kontroli wewngtrznej na podstawie uzgodnionych z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Lubartowie harmonograméw pobierania probek wody, zgodnie
z czestotliwoscia i zakresem okreSlonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panhistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i § 23 ust. 1
iust. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonal obszarowej oceny
jakosci wody na terenie Gminy Abraméw oraz szacowania elementéw ryzyka zdrowotnego
konsumentéw.

1. W 2018 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie obejmowat nadzorem
sanitarnym 2 wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wodg na terenie Gminy Abramow, tj.:
— wodociag zbiorowego zaopatrzenia w wodg w Abramowie,
— wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w wode w Wolicy.

2. Liczba mieszkafncow Gminy Abraméw — stan na 31.12.2018 r. wynosi 4126 oséb, liczba 0séb
korzystajacych z wody z wodociagéw zbiorowego zaopatrzenia wynosi 4126, co stanowi,
ze 100 % ludno$ci zamieszkatej na terenie Gminy Abramow korzysta z wody z wodociggdw
zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostka organizacyjna odpowiedzialng za jakos$¢ dostarczanej wody z w/w wodociaggow
w 2018 r. byta Gmina Abramow.

4. Informacje na temat jakosci wody w 2018 r. z w/w wodociggdw przedstawia ponizsza tabela:
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SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO

Zgodnie z rozporzqdzemem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), woda jest zdatna
do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytow w liczbie
stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowiacych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych
whasciwosei  korozyjnych 1 spetnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne okreslone
w rozporzgdzeniu.

Jak wynika z powyzszych danych w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi
dostarczanej z wodociggu zbiorowego zaopa‘rzenia w Abramowie w 2018 r. wystgpito
przekroczenie wartosci dopuszczalnych w zakresie parametréw mikrobiologicznych dla ogélnej
liczby mikroorganizméw w 22+#2° C po 72 h. Po podjetych dziataniach naprawczych,
w kontrolnych probkach wody przekroczen nie stwierdzono.

Og6lna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72 h jako wskaznik jakosci wody peini
istotng lecz drugoplanows role. Przewazajaca czgs$é ogolnej liczby bakterii w temperaturze 22 °C
stanowia bakterie wodne oraz nieliczne bakterie glebowe. Duza liczba moze $wiadczy¢ o doptywie
do wody znacznej ilosci substancji organicznych. Przyczyna wzrostu ogolnej liczby
mikroorganizméw w wodzie moze by¢ réwniez obecno$é zwigzkéw nieorganicznych, szczegolnie
siarczanu magnezu, fosforanu potasu, azotu amonowego, stagnacja wody, korozja, podwyzszona
temperatura oraz podatno$¢ materialu na tworzenie sig biofilmu.

Pogorszenie jako$ci wody w zakresie mikrobiologicznym moze by¢ spowodowane awariami
urzadzen, przeciekami na sieci, brakiem wiasciwej dezynfekcji wody po dokonanej awarii, ztym
stanem technicznym instalacji wewnetrznej, matym rozbiorem wody, brakiem regularnego ptukania
sieci, co moze by¢ skutkiem wtornego zanieczyszczenia w zwiazku z odkladaniem sig
w przewodach zwiazkow zelaza i manganu.

Potencjalne konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody sg tak powazne,

7e zawsze ogromne znaczenie ma jego kontrola, ktora nigdy nie powinna by¢ ograniczana.
Ponadto, zwazywszy na podejmowane w ostatnim czasie akcje promujace picie wody ,.prosto
z kranu”’, prowadzone przez réznego rodzaju podmioty (jednostki samorzadu terytorialnego,
stowarzyszenia producentéw wody) szczegolnie istotnym jest, aby dostarczana woda nie zawierala
zadnych przekroczen mikrobiologicznych z wuwagi na zagrozenia zdrowotne zwigzane
ze spozywaniem wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Po analizie sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody oraz ocenie elementow
ryzyka zdrowotnego dla konsumentéw zwigzanego ze spozyciem wody i wytycznych Swiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO), Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie
nie stwierdza zagrozen dla konsumentéw korzystajacych z w/w wodociagow.




Z roku na rok obserwuje si¢ wzrost swiadomosci konsumentéw na temat wymagan, jakie
powinna spelniaé woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Dlatego tez przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjne w miare mozliwo$ci powinni podnosi¢ jakos¢ swiadczonych ustug,
starajac sie zapewnié dostarczenie swojego produktu, jakim jest woda o jak najwyzszej jakosci.

W ocenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie konieczne jest
kontynuowanie dziatan majacych na celu, polepszenie stanu sanitarno-technicznego infrastruktury
wodociagowej, pelne zwodociggowanie i skanalizowanie gmin oraz nadzér nad usuwaniem
nieczystosci ptynnych ze zbiornikow bezodptywowych.

Woda jest niezbedna do Zycia, nalezy do podstawowych skladnikéw pokarmowych, jest
wykorzystywana do celéw higienicznych, a jej sklad mineralny decyduje o wiasciwosciach
zdrowotnych, jest surowcem, ktérego niczym nie mozna zastgpi¢. Aby mogta zdrowiu shuzy¢, a nie
szkodzi¢, musi charakteryzowaé sic odpowiednim sktadem chemicznym i mikrobiologicznym.
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