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PoLskif CENTRUM
AKREDYTACS!

Druk 7/02./LUB

Lubelska Spéldzielnia Uslug Mleczarskich w Lublinie
Laboratorium Uslug Badawczych
20-089 Lublin, ul. Probostwo 4
tel. (81) 747 81 41 w. 53

Lublin, dnia 06.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 610/20/LUB

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Gmina Markuszow

Numer i data zlecenia:

ul. M. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszow

610/20/LUB z 01.07.2020

Kod probki

Opis probki

Miejsece /punkt pobierania probki

610/20/W

woda

SUW Markuszow, studnia nr 2 — kran probierczy

Prébke pobrak:

Probke dostarczyt:
Plan pobierania prébki:
Stan prébki:

pracownik laboratorium — Katarzyna Wesotowska
pracownik laboratorium — Katarzyna Wesolowska
objete planem Zleceniodawcy

bez zastrzezen

Data iméod-zina pobrania prdbki

Metoda pobierania Data i godzina dostarczenia probki

01.07.2020, 127

PN-EN 150 19458:2007 * 01.07.2020. 14°°

Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

01.07.2020
04.07.2020

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Metoda Wynik Wartos¢ i
Badans hs T Jednostk ; Uwa
TAEER Dokument odniesienia ERR badania parametryczna M2 ki
Ogdlna lczba PN-EN IS0 6222:2004 *2 B il
| mikroorganizmow Metoda plytkowa jtk/mi nie wykryto Lf::fi;;::fd‘;:ﬁ i““d";m‘:s';:fl'?
f w 22°C - (posiew welebny) do 200 jtk/mi w kranie konsumenta
i bkl oruny PN-EN [SO 9308-1:2014-12
C,)TI erii grupy +AL:2017-04 2% Jtk/100ml 0 0 -
! - Metoda filtracji membranowej
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 A4 Jtk/100ml 0 0 -
Metoda filtracji membranowej
Liczba PN-EN ISO 7899-2:2004 *7 ot
enterokokow katowveh Metoda filtracji membranowej grecl oo 8 i
Autoryzowal:
Kierownik Technicany
Pracowni Mikrobiologil
mgr ini. Bedila Matyjasek
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Wydanie: 07
Data wydania: 21.10.2019r. Devk TOR/LYE

edzie:
* — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacii AB 459 (aklualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl)

ME Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
© - metoda zatwierdzona przez PPIS w Lublinie, decyzja nr HK.5500.337.2019 MS z dnia 20.12.2019 r.

Sporzydalls ik Techniczny Zatwierdzil;

Pracowni Mikrobiologii

mgr ing. BeataMatyjasek Pty
Zataczniki:
I, .Protokét pobierania probek wody nr 377/207

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -
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@EA Lubelska Spoétdzielnia Ustug Mleczarskich w Lublinie
el Laboratorium Ustug Badawczych

20-089 Lublin, ul. Probostwo 4
tel. (81) 747 81 41 w. 53

Lublin. dnia 06.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 609/20/LUB

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Gmina Markuszow
ul. M. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszdow

Numer i data zlecenia: 609/20/LUB z 01.07.2020
Kod probki Opis probki Miejsce /punkt pobierania probki
609/20/W woda SUW Markuszoéw, studnia nr 1 — kran probierczy

Prébke pobrat: pracownik laboratorium - Katarzyna Wesolowska

Probke dostarczyh: pracownik laboratorium — Katarzyvna Wesolowska

Plan pobierania préobki: objete planem Zleceniodawcy

Stan probki: bez zastrzezen
E Data i godzinaﬂ ;ir(r)brarnié _ﬁ;ébki Metoda pobierania Data i godzina dostarczenia probki
| 01.07.2020, 12°° PN-EN 1SO 19458:2007 * 01.07.2020, 14

Data rozpoczecia badan: 01.07.2020

Data zakonczenia badan: 04.07.2020

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

]
Metoda Wynik Wartosé ; ‘
Badanmechn Dokument odniesienia Jedussiia badania parametryczna ®% cwarl
Ogolna liczba PN-EN SO 6222:2004 e Bez nieprawidtowych zmian.
S . . = Zalecany zakres: do 100 jtk/ml w wodlzi
mlkm(.)rgamzmuw Mclpda plytkowa Jk/mi 10 :_;f:“:a dzm::js donsieci i: odocis,gowefc d
w 22°C (posiew welebny) do 200 jti/ml w kranie k
o e dims PN-EN IS0 9308-1:2014-12
i:l];:bd HEUER . gDy +A1:2017-04 4 Jt&/100mt 0 0 .
Metoda filtracji membranowej
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
| Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 4 J/100ml 0 0 -
i Metoda filtracji membranowej
Liczba PN-EN IS0 7899-2:2004 *7 e )
enterokokow katowych Metoda filtracji membranowej Ll . l g i
Autoryzowal:

Kierownik lecnniczny
Pracowni Mikrobiologii

Fa
mgr in%. Beata Matyjasek
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Data wydania: 21.10.2019r.

adzie:
* — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AB 459 (akiualny zakres akredytacji: www.pea.gov.pl)
M7 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz.U. 2017 poz. 2294)
£ — metoda zatwicrdzona przez PPIS w Lublinie, decyzja nr HK.5500.3372019 MS z dnia 20.12.2019 r.

5 dzil: . i
po?{lzeqroani Techniczny W
Pracowni Mikrobiologii

$
mgr ing. Beata Matyjasek
Zalaczniki:
I. .Protokdl pobierania prébek wody nr 377/20™

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanic z badan nic moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosei.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -
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tel. (81) 747 81 41 w. 53

Druk 7/0g./LUB

Lubelska Spoldzielnia Usiug Mleczarskich w Lublinie
Laboratorium Ushig Badawczych
20-089 Lublin, ul.

Lublin, dnia 07.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 608/20/LUB

Nazwa i adres Zleceniodawcey: Gmina Markuszow
ul. M. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszow

Numer i data zlecenia:

608/20/LLUB z 01.07.2020

Kod probki Opis probki

Miejsce /punkt pobierania probki

woda do spozyeia

608/20/W it
przez ludzi |

SUW Markuszow — kran probierczy do sieci

Préobke pobral:

Probke dostarczyl:

Plan pobierania probki:
Stan praobki:

objete planem
bez zastrzezen

Zleceniodawcey

pracownik laboratorium - Katarzyna Wesolowska
pracownik laboratorium — Katarzyna Wesolowska

Data i godzina pobrania prébki

Metoda pobierania

Data i godzina dostarczenia prébki

01.07.2020, 12%°

PN-1SO 5667-5:2017-10 *

PN-EN ISO 19458:2007 *

01.07.2020, 14%

01.07.2020
04.07.2020

Data rozpoczecia badan:
Data zakosniczenia badan:

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Badana cecha i Jednostka Wynik Warhis Uwagi
’ Dokument odniesienia badania parametryczna S g
Ogdlna liczha PN-EN IS0 6222:2004 7 ) l'-3”-_'_‘il:_-‘l"fﬂ:‘d"?‘;)@’_c::}z'ria'!-_Odl_
mikroorganizmdw Mclgda plvtkowa Jik/ml nic wykryto T;f::;ﬁi;:fd; )silea f:,“d";c:;g:w cif"
- w22°C (posicw welebny) da 200 jik/mil w kranie k
Liebhi bakianiar PN-EN IS0 9308-1:2014-12
o IERLENRY +A1:2017-04 HRT00mI 0 0 <
o Metoda filtracji membranowej
PN-EN (SO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 %7 J100mi 0 0 -
| _Metoda filtracji membranowej
Liczba PN-EN 150 7899-2:2004 ** £
enterokokow kalowych Metoda filtracji membranowe) 00w o D
Autoryzowal:
Kierownik Techniczny
Pracowni Mikrobiologit
mgr in. Beatd Matyjasek
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Wydanie: 07 Druk 7/0g./LUB

Dhata wydania: 211020191

edzie:
* - metoda akredvtowana przez Polskie Centrum Akredytaci AB 459 (akwalny zakres akredytacji: www.pca.gov.ph)
M Rorporzadzeniom Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosct wody przcznaczonej do spoiycia precz ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
metoda zatwicrdzona przez PPIS w Lublinic, decyzja nr HK.5500.337.2019 MS z dnia 20.12.2019 1.
SPR@W’HW Techniczny Zatwierdzit:

Pracowni Mikrobiologii
3
mgr ing. Bg¢ata Matyjasek

/Zataczniki:
1. .Protokoét pobierania probek wody nr 375/20”
2. Sprawozdanie z badai nr 2006/20 wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie

B3¢z pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caiosei.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszq si¢ wylacznie do badanych probek.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -
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