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Raport z badania nr 735/2021 Strona: | 2
Zataczniki:
Prébka nr 735/2021
L.p. OZNACZANY JEDNOSTKA WYNIK NAJWYZSZA IDENTYFIKACJA
PARAMETR MIARY BADANIA DOPUSZ(;ZALNA ZASTOSOWANEJ
WARTOSC (LUB METODY BADAWCZEJ
PRZEDZIAL)
dla wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi
Rozp. Min. Zdr. z dnia 07
grudnia 2017 r.
WSKAZNIKI FIZYKO-CHEMICZNE
Procedura Badawcza PB-04
1. |Mangan A ng/l 5t 1* 50 Wyd. IV z dn. 02.01.2020
na podst. testu- HACH LCW 5322

A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177)
* - Niepewno$¢ metody okreslona jako niepewno$¢ rozszerzona. Wspoétczynnik k=2; poziom ufnosci 95 % - z uwzglednionym

etapem pobierania

2) Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia - Decyzja PPIS Pulawy numer
ONS-HK.9011.4.4.2021 wydana dnia 30.03.2021 r.
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