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KOMUNIKAT NR 2
W sprawie
POPRAWY JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ Kijany, gm. Spiczyn

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lecznej informuje, ze w prébce wody
pobranej z kontroli wewng¢trznej przez administratora wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode Kijany tj. Zaklad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Komunalnych w
Belzycach, ul. Przemyslowa 48a, 24-200 Belzyce w dniu 08.06.2020r. do badan
laboratoryjnych, punkt poboru: Hydrofornia Kijany, nie stwierdzono przekroczen w badanym
zakresie.

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

W badanych prébkach wody nie wykryto bakterii grupy coli, bakterii
Escherichia coli, Enterokokow kalowych oraz nie stwierdzono przekroczen metnosci.

Jakos$é wody w badanym zakresie spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu MZ
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r. poz. 2294).

Z up. Paitstwowego Powiatowego
inspektora Sanitamego
w Leczne;

mgr ing. Katargynd Broniek

Otrzymuja:
1. Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Komunalnych, ul. Przemystowa 48, 24-200 Belzyce
2. Gmina Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn
3. ala
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